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[ 1 = L geschaltet
2=1L
4=N
A = Steuerleitung
B = Steuerleitung
1 = Switch Live
2 = Live
4 = Neutral
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A = Zone group
B = Zone group

Legende

bl = blau

br = braun

sw = schwarz

ws = weiss

rt = rot

ge = gelb

gn = grin

gr = grau

gn/ge = griin / gelb




Regler MHCC

” Installation CAN-Bus vor Ort:

-Bei erster und letzter Station prev<l- — —D> Next
-die frei CAN-Buchse mit Abschlusswiderstand Legende
‘besetzen. Dazwischen einzelne Stationen mit bl = blau
CAN-Kabel verbinden. br = braun
Klemmenblock Klemmenblock sw = schwarz
— ws = weiss
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